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TECHNISCHE GEGEVENS
BELGIE

DONNEESTECHNIQUES
BELGIQUE

TYPE RC10060
CLASSIC 10
Afmetingen Dimensions
- breedte C C/mm 880 - largeur C
- hoogte H1 Hl/mm 760 - hauteur H1
- diepte T1 Tl/mm 365 - profondeur T1
- diepte T2 T2/mm 390 - profondeur T2
Afvoer Evacuation
- hoogtemaat H2 H2/mm 490 - dimension H2
- diameter D D/mm 100 - diamétre D
Gasaangluiting Raccordement de gaz
- hoogtemaat H3 H3/mm 485 - dimension H3
-maat S S/mm 360 - dimension S
- diameter "G vzt - diamétre
Gasregelblok TYPE MINISIT Bloc de sécurité
Nominale belasting Débit calorifique
Onderwaarde kcal/h 10580 Inférieure
kw 12,3
Globaal vermogen kcal/h 9030 Puissance globale
kw 10,5
Aardgas Gaz naturel
Nominaal gasdebiet Débit de gaz nominal
-aardgas methaan G20 m3/h 1,310 - gaz naturel méthane G20
-aardgas slochteren G25 m3/h 1,393 - gaz naturel /groningue G25
Branderdruk nominaal Pres. al'injecteur nominae
(2 mbar = 10,2 mmwk) (1 mbar = 10,2 mmCE)
- methaan mbar 194 - méthane
- aardgas slochteren mbar 24 - gaz naturel groningue
Branderdruk spaarstand Pres. al'injecteur débit réduit
- methaan mbar 343 - méthane
- aardgas slochteren mbar 4,7 - gaz naturel groningue
Inspuitstuk G20/G25 Injecteur G20/G25
- diameter mm 2,70 - diamétre
- nummer - F270 - numéro
- aantal - 1 - nombre
Waakvlaminsp. G20/G25 N° 48 Inject. veilleuse G20/G25
Ombouwset N° 252350 Set de conversion
Propaan (G31) Propane (G31)
Nominaal gasdebiet Débit de gaz nominal (PCl)
- propaan gh 955 - propane
Branderdruk Pres. al'injecteur
- propaan mbar 37 - propane
Branderdruk spaarstand Pres. al'injecteur débit réduit
- propaan mbar 45 - propane
Inspuitstuk G31 Injecteur /G31
- diameter mm 1,75 - diamétre
- nummer - FA175 - numéro
- aantal - 1 - nombre
Waakvlaminsp. G31 N° 42 Inject.veilleuse G31
Ombouwset N° 252351 Set de conversion
Rookgassen afvoerbeveiliger ELMWOOD Dispositif thermiquedesécurité
(TTB) N° 2455R-100-77 contre-tirage (DTS)




VOOR U DE INSTALLATEUR
VOOR U DE GEBRUIKER

ALGEMEEN

Leesvaor het plaatsen van het toestel dit instruktieboekje
aandachtig door en bewaar het zorgvuldig voor eventuee!
later gebruik.

Wij kunnen u slechts de optimale werking van het toestel
waarborgen, indien deinstallatie volgensde voorschriften
en aanwijzingen van de fabrikant geschiedt. Alle
toestellen zijn in de fabriek ingesteld en verzegeld voor
de werking op AARDGAS. De ingtallatie en onderhoud
van het toestel dient te worden uitgevoerd door een
bevoegd en erkend gastechnisch installateur, volgens :

voor Belgié : de plaatselijk geldende normen en
Koninklijke Besluiten (NBN D 51.003)

voor Frankrijk

1. Voor bewoonbare gebouwen
- Het bedluit van 2 augustus 1977
- De DTU norm P45-204
- Het departementaal gezondhei dsreglement

2. Voor openbare gebouwen
- Het reglement betreffende veiligheid en paniek

a) Algemene voorschriften voor ale toestellen
- artikels GZ
- artikels CH
- artikels GC
b) De bijzondere voorschriften voor ieder type van
openbare gebouwen (hospitalen-winkels enz.)

voor Nederland : volgens NEN1078 en de plaatselijk
geldende normen.

Bij installatie in kinderdagverblijven en andere plaatsen
waar jonge kinderen of oudere zwakke personen
aanwezig kunnen zijn is het aanbevolen het toestel extra
te beveiligen in verband met de temperatuur van de
mantel.

Er mogen in geen geva gordijnen of legplanken boven
het toestel gehangen of geplaatst worden.

Indien het toestel moet worden geconverteerd om met
andere gassen te kunnen werken, dient dit door de
fabrikant te gebeuren.

Bij iedere demontage van de hoofdbrander moet er een
nieuwe dichting gemonteerd worden.

POUR VOUSL'INSTALLATEUR
POUR VOUSL'UTILISATEUR

GENERALITE

Avant dinstaller | 'appareil nous vous demandonsdelire
attentivement les instructions et de conserver soigneuse-
ment ce document.

Nous ne pouvonsvous garantir le bon fonctionnement de
nosfoyersagaz ques l'installation seffectue selon nos
directives. Lesfoyersagaz sortant del'usine sont réglés
et scellés pour fonctionner au GAZ NATUREL.
L'installation et I'entretien de I'apareil doivent étre
effectués par un professionnd qualifié conformément aux
textes réglementaires et regles de l'art en vigueur,
notamment :

pour la Belgique : les normes locales existantes et les
Arrétés Royaux (NBN D 51.003).

pour la France:

1. Pour les Bétiments d'habitation
- I'Arrété du 2 aolt 1977
- Lanorme DTU P45-204
- Le Réglement Sanitaire Départemental

2. Pour |es Etablissements Recevant du public
- Réglement de Sécurité contre l'incendie et la

panique

a) Prescriptions générales pour tous les appareils
- articlesGZ
- articles CH
- articlesGC

b) Prescriptions particuliéres a chague type d'éta-
blissements recevant du
public (hépitaux, magasins,
etc.)

Pour le Pays-Bas : suivant le NEN1078 et les normes
locales.

Pour éviter tout contact accidentel avec I'habillage
(températures) dans des locaux ou des jeunes enfants ou
des personnes agées peuvent sgourner il faut protéger
['appareil.

Aucun rideaux ou étagére ou un panneau approprié peut
étre posé au dessus de |'appareil.
Si I'appareil doit étre adapter al'usage d'autres gaz seul le

fabricant peut effectuer la transformation.

Un nouveau joint d'étanchéité de brlleur seraprévu aprés
chaque démontage du brlleur.




OPGELET

Rookgas afvoerbeveiliging (Fig. 2)

Dodl :

Het toestel is uitgerust met een thermische afvoer-
beveiliging (TTB) die bij storing in de afvoer van de
verbrandingsgassen de toevoer van het gas naar de
brander onderbreekt.

Werking :

Het waarnemend orgaan is een thermostaat welke bij
overschrijden van een bepaalde temperatuur een
elektrisch  kontakt opent en daarmee de
thermokoppel stroom onderbreekt. Hierdoor schakelt het
regelblok de gastoevoer naar de hoofd- en
waakvlambrander uit. Het toestel kan alleen opnieuw
ontstoken worden via afkoeling van het waarnemend
orgaan.

Terug aansteken van de gashaard

Geen enkel e tussenkomst op de thermischebeveiliging is
nodig.

Gewoon dient de handeling voor het in bedrijfstellen van
de gashaard uitgevoerd te worden.

Veelvuldige onderbrekingen

Bij veelvuldige onderbreking is het aangeraden een
specialist te raadpl egen.

IN GEEN ENKEL GEVAL MAG DE BEVEILIGING
BUITEN GEBRUIK GESTELD WORDEN.

Er dient verholpen te worden aan de gebrekkige afvoer
van de rookgassen.

Vervangen van de afvoerbeveiliging

De afvoerbeveiliging mag aleen door originele stukken
vervangen worden.

Het bevestigen dient met parker schroeven op de
daarvoor bestemde plaats te gebeuren.

Enkele mogelijke oorzaken die kunnen leiden tot het
ingrijpen van de afvoerbeveiliging zijn :

* Een dechte verbinding tussen de kachel en het afvoer
kanaal.
* Het afvoerkanaal is geheel of gededltelijk afgedicht
door vallend puin of iets dergelijks.
Een te geringe schoorsteentrek.
Teweinig of geen luchtcirculatie rond de gashaard.

ATTENTION

Sécurité d'évacuation des produits de |la combustion
(P.D.C) (fig.2)

Objet :

L'appareil est équipéd'un dispositif thermique de sécurité
(DTS) qui en cas de pertubations de |'évacuation de PDC
interrompral'arrivée de gaz.

Principe

L'organe de contrdle est un thermostat thermique qui a
une é évation de température déterminée ouvre un contact
électrique qui coupe le courant éectrique fourni par le
thermo-couple et qui met ainsi 1a vanne gaz en sécurité.
L'appareil peut étreréallumer aprésrefroidissement dela
securité thermique.

Remise en marche du foyer agaz

Laremise en marche du foyer agaz ne nécessite aucune
intervention au niveau du dispositif de sécurité.
Seulement le mode d'allumage dans e mode d'emploi est
asuivre.

| nterruptions répétées

En cas dinterruptions répétées il est recommandé de
contacter un spécialiste.

EN AUCUN CAS LE DISPOSITIF DE SECURITE
PEUT ETRE MIS HORS SERVICE.

Il faut remédier au défaut d'évacuation.

Remplacement du dispositif de sécurité

Le remplacement du dispositif de sécurité se fait
uniquement par des piéces d'origine.

Lamise en place du dispositif sefait par des vis parker.

Quelques raisons possible de mise en sécurité

* Mauvais raccordement entre foyer a gaz et cheminée.
* Cheminée obstruée ou moitié obstruée.

* Mauvaise tirage de la cheminée.
* Pas ou peut de circulation d'air autour du foyer agaz.




VOOR U DE INSTALLATEUR
INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN

Controleer voor de installatie of de plaatselijke
verdelingsvoorwaarden, het soort gas en de druk
overeenstemmen met de afstelling van het toestel.

VERBRANDINGSLUCHT

Het lokaa dient voorzien te zjn van
luchttoevoeropeningen of van een luchtventilatiesysteem
dat een minimum aan verbrandingslucht toel aat gelijk aan
de waarde aangegeven in de tabel hieronder en dit
naargel ang het/de type(s) van toestel (len) geplaatst in het
lokaal.

Type toestel Luchtdebiet m3/h
RC10060 BE-FR 24,6
RC10060 NL 22,4

MONTAGE VAN DE REGELVOETJES

Nahet verwijderen van de verpakking dient de siermantel
te worden verwijderd om beschadiging tijdens het
plaatsen van de gashaard te voorkomen. Hiertoe dienen
eerst de zelftappende schroeven A (ziefig. 1) te worden
verwijderd.

Keer vervolgens het toestel om en verwijder de twee
bouten uit het houten raam.

Schroef de 4 regelvoetjes B in de steunplaten.

Met behulp van deze voetjes kan de gashaard horizontaal
geplaatst worden.

HET AANSLUITEN OP DE SCHOORSTEEN
Voordat u het toestel gaat aansluiten op een schoor-
steenkanaal, waarop reeds eerder een toestel was
aanges oten, moet eerst de schoorsteen grondig worden
schoongemaakt. Voor de aangluiting op de schoorsteen
gebruikt men een afvoerpijp met een diameter van

100 mm, welke in de afvoerstomp geschoven wordt.
Door een stiftje met een diameter van 4 mmin het gaatje
van de afvoerstomp aan te brengen kan de verbinding
aaneen gekoppeld worden. Let op, dat de afvoerpijp niet
te ver in de schoorsteen wordt geschoven.

Meerdere toestellen mogen slechts op één schoorsteen-
kanaal worden aangesloten, wanneer deze daartoe
speciaal is uitgerust, bijv. een Shunt-schoorsteen.

Bij het verlaten van het toestel mogen de rookgassen niet
in een neerwaartse richting geleid worden.

Belangrijk: Wanneer de schoorsteen bekleed is met een
brandbaar materiaal, dan moet ieder kontakt met zowel de
gashaard als de afvoerpijp worden vermeden ten einde
brand te voorkomen.

HET AANSLUITEN OP DE GASLEIDING

De aandluiting dient spanningsvrij te geschieden en met
behulp van zeepwater op gasdichtheid te worden
gecontroleerd.

In de gastoevoerleiding moet een gaskraan worden
gemonteerd en wel zo dicht mogelijk bij het toestel.
Propaan : Wanneer het toestel is ingesteld op propaan,
dan moet er voor het toestel een vaste ontspanner (zie
technische gegevens voor de uitgangsdruk) en een
afdluitkraan gemonteerd worden.

POUR VOUSL'INSTALLATEUR
INSTRUCTIONSD'INSTALLATION

Vérifiezavant I'installation si les conditionslocalesdela
distribution de gaz et pression correspondent avec les
valeurs indiquées sur I'appareil.

AIR DE COMBUSTION

Le local doit ére pourvu dun orifice dair ou de
ventilation, qui permet un débit d'air nécessaire a la
combustion minimum égale alavaleur indiquée dansle
tableau ci-dessous suivant le(s) type(s) d'appareil(s)
installé(s) dans le local.

Type d'appareil Débit d'air m3/h
RC10060 BE-FR 24,6
RC10060 NL 22,4

MONTAGE DESPIEDSREGLABLES

Aprés avoir enlevé I'emballage du foyer a gaz, il est
conseillé d'éter I'habillage, afin qu'il ne soit pas abimé
lors de l'install ation.

Pour cela dévissez les vis parker A (vair fig. 1).

Ensuite retournez |'appareil et vissez les 2 boulons qui
fixent le socle en bois.

Vissez les 4 vis d'appui B dans les plaques d'appui.
Placez le foyer a gaz horizontalement au moyen de ces
vis d'appui.

RACCORDEMENT A LA CHEMINEE

Si votre cheminée a servi précédemment a un autre
appareil de chauffage nous vous conseillons de la faire
ramoner professionnellement avant la mise en place de
I'appareil.

Le raccordement a la cheminée se fait par un tuyau
d'évacuation de 100 mm de diamétre, glissé al'intérieur
du buselot. A travers le trous dans le buselot le tuyau
d'évacuation peut étre fixé au moyen d'unetige de4 mm
dediamétre. Ne faites pas pénétrer letuyau d'évacuation
trop a l'intérieur de la cheminée.Plusieurs foyers a gaz
peuvent étre raccordés ala méme cheminée si celle-ci a
€té spécialement congue a cet usage, par exemple la
cheminéetype shunt. Il n'est pasadmisquelesgaz brllés
sortant del'appareil, soient dirigés versle basavant d'étre
évacués par lacheminée.

Important :Si la cheminée est recouverte d'un matériel
inflammable, il faut éviter tous contacts entre le foyer a
gaz, letuyau d'évacuation et cematériel afin d'éviter tous
risques d'incendie.

RACCORDEMENT A LA CONDUITE DE GAZ
Le raccordement doit seffectuer sans tension et étre
contrélé a I'eau savonnée afin de détecter toute fuite de
gaz.

Un robinet de barrage doit étre placé sur le tuyau
d'alimentation et ceci aussi présque possible du radiateur.
Gaz propane : Un détendeur fixe a pression de sortie
(voir donnéestechniques suivant le type d'appareil) et un
robinet de barrage doivent étre monté aussi pres que
possible du radiateur.




HET PLAATSEN VAN DE GLOEIELEMENTEN

De gashaard kan worden voorzien van een imitatie
kolenset of imitatie houtset. Om de gloeielementen te
kunnen plaatsen dient eerst het vensterraam te worden
verwijderd. Verwijder de drie schroeven aan de
bovenkant van het raam.

HET PLAATSEN VAN DE GIETIJZEREN STEUN
(Fig. 3)

De linkerkant van de steunplaat wordt naar voor hellend
in de haard geschoven. Schuif deze zo ver mogelijk naar
links en breng de rechterzijde in de verbrandingskamer.
Plaats de steunen in het U-profiel aan devoorzijdevande
verbrandingskamer.

Plaats de getande lat tussen de twee steunen van de
achterste steunplaat in het U-profiel.

g H J/ Fig. 3
T

HET PLAATSEN VAN DE IMITATIEKOLENSET
OF HOUTSET (Fig. 4)

Leg de gloeielementen in de gietijzeren steun.

Let op, dat bij de imitatie houtset de houtblokken in de
juiste stand geplaatst worden (ziefig. 4).

Bij deimitatie kolenset moet de open zijkant (A) tegen de
gietijzeren plaat rusten. Monteer tenslotte weer het
vensterraam.

btant - el 1

Fig. 4

LA MISE EN PLACE DESELEMENTSRADIANT

Les foyers & gaz peuvent étre pourvu d'un jeu imitation
charbon ou bien d'un jeu imitation bois.

Pour placer ces éléments radiants, enlevez la fenétre en
dé-vissant les 3 vis se trouvant au-dessus de lafenétre.

MISE EN PLACE DU SUPPORT EN FONTE
(Fig. 3)

Glissez d'abord e c6té gauche de la plague d'appui dans
le foyer agaz en la penchant vers I'avant et autant que
possible a gauche. Introduisez ensuite le coté droit.
Placez les deux appuis dans le profil en U al'avant du
corps de chauffe.

Placez lalatte dentée entre les deux appuis de la plaque
d'appui arriere dans le profil en U.

PLACEMENT DU JEU IMITATION CHARBONS
OU BOIS (Fig. 4).

Posez les é éments radiant dans le suport en fonte.
Vérifiez queles positions desradiants sont identiquesala
fig. 4. Pour I'imitation charbon que le bord (A) pose
contre la plaque en fonte.

Finalement replacez la fenétre.
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CONTROLE VAN DE SPUITSTUKDRUK

Alletoestellen worden in defabriek ingesteld op aardgas.
Hierbij wordt de regel schroef van de spuitstukdruk verze-
geld. In geval van storing kan de spuitstukdruk als volgt
worden gecontroleerd : (ziefig. 8).

Verwijder de schroef uit de meetnippel (5) voor de
spuitstukdruk en sluit hierop de manometer aan.

Stel het toestel in werking en stel de thermostaatknop in
op stand 7. In de tabel "TECHNISCHE GEGEVENS"
staan, volgens het type van het toestel, de
spuitstukdrukken vermeld bij nominale voordruk. Bij
eventuele afwijkingen of storingen dient de technische
dienst van de fabriek te worden geraadpleegd. De
verzegeling van de regelschroef mag in geen geva
verbroken worden. Bij verbreking van de verzegeling
vervalt de garantie op het toestel.

THERMOSTAAT

De thermostaat wordt in de fabriek afgesteld. De
verschillende standen op de thermostaatknop bieden de
mogelijkheid de gewenste temperatuur in te stellen. In
uitzonderlijke gevallen kan een bijstelling van de
thermostaat nodig zijn. Hierbij dient men de volgende
werkwijze tevolgen :

Regelblok MINISIT (fig. 8) :

Verwijder thermostaatknop (4) door deze omhoog te
trekken en schroef moer (9) los. Verdraai het stelblokje
(11) tot de centrale inkepingen haaks staan ten opzichte
van de adijn SS Hierbij komt de middelste
verdeel streep overeen met het driehoekje op de afdekkap.
Hef het stelblokje (11) op : door het verdraaien van één
schaalverdeling in de wijzerzin van het uurwerk wordt de
temperatuur met 2°C verhoogd, bij tegensteld verdraaien
2°C verlaagd; Na instelling moer (9) vastschroeven en
thermostaatknop (4) weer aanbrengen.

HET PLAATSEN VAN DE SSERMANTEL

Plaats tenslotte de siermantel op het toestel.

CONTROLE DE LA PRESSION A L'INJECTEUR

Tousles appareils sortant de|'usine sont réglésau gaz na-
turel. La vis pour régler la pression a l'injecteur est
scellée. En cas de mauvais fonctionnement on peut
contréler la pression al'injecteur comme suit: (voir fig.
8). Enlevez la petite visde lanipple prise (5) de pression
al'injecteur et y connecter un manomeétre.

Mettez le foyer a gaz en marche et mettez le thermostat
en position 7. La pression a l'injecteur indiquée par le
manometre, doit étre égale a la valeur indiquée par le
tableau"DONNEES TECHNIQUES'. Lorsd'éventuelles
difficultés ou de mauvais fonctionnement il faudra
demander des conseils au servicetechnique del'usine. En
aucun cas, il ne faut desceller la vis de réglage de la
pression afin de pouvoir jouir delagarantie del'appareil.

THERMOSTAT

Le réglage du thermostat est effectuer en usine. Les
diverses positions du bouton du thermostat permettent de
régler I'appareil a la température voulue. Dans des cas
extrémes, exigeant un régjustement de latempérature, la
procédure a suivre est la suivante :

Vanne thermostatique MINISIT (fig. 8)

Retirez le bouton du thermostat (4) et débloquez I'écrou
(9). Tournez la piéce entretoise (11) de fagon a porter
I'entaille centrale a hauteur de I'axe S-S. Dans cette
position le repére au milieu est en face du triangle du
couvercle du robinet.

Enlevez la piece entretoise (11) :

En tournant d'une encoche dans le sens des aiguilles
d'une montre on augmente latempérature de 2°C, dansle
senscontraire on diminue latempératurede 2°C. Aprésle
réglage, remettez |'écrou (9) et le bouton du thermostat

(4).

MISE EN PLACE DE L'HABILLAGE

Placez finalement I'habillage sur le foyer a gaz.




ONDERHOUD

NAZICHT VAN DE GOEDE STAAT VAN HET
WAAKVLAMSPUITSTUK.

De spanmoer (A) van de waakvlamleiding losdraaien en
deleiding uit de waakvlambrander trekken (fig. 5).

Het gemonteerde spuitstukje nazien en indien nodig
vervangen door een nieuw. Controleer het codenummer
(zie technische gegevens). Vervolgens de waakviam-
leiding weer monteren.

ENTRETIEN

CONTROLE DU BON ETAT DE L'INJECTEUR
VEILLEUSE.

Dévissez I'écrou (A) autour delaconduitedelaveilleuse
et retirez la conduite (fig. 5).

Enlevezl'injecteur delaveilleuse et vérifiez lebon état si
non remplacez le. Vérifiez le code de l'injecteur (voir
données techniques).

Replacez la conduite veilleuse.

NAZICHT VAN DE GOEDE STAAT VAN HET
SPUITSTUK VAN DE HOOFDBRANDER.

Dit spuitstuk bevindt zich in het T-stuk van de hoofd-
brander. Draai de stop met aluminium afdichtingsring uit
het T-stuk (ziefig.6).

Draai het gemonteerde spuitstuk met een ca.10 mm brede
schroevendraaier los (fig. 7) en verwijder het met een
potlood of een ander conisch voorwerp.

Het gedemonteerde spuitstuk nazien enindien nodig ver-
vangen door een nieuw. Controleer het codenummer.
Vervolgens de stop met de afdichtingsring weer
monteren.

Bij iedere demontage van de hoofdbrander moet er
een nieuwe dichting gemonteerd wor den.

Fig. 6

Controle van de spuitstukdruk
De spuitstukdruk op maximaal stand en laagstand contro-
leren. (zie technische gegevens).

Let op : tendotte dienen alle gasvoerende delen met
behulp van zeepwater op dichtheid te worden
gecontroleerd.

Fig.5

CONTROLE DU BON ETAT DE L'INJECTEUR
PRINCIPAL.

Cet injecteur setrouve danslapieceen T du brlleur.
Dévissez e bouchon avec joint en aluminium de lapiéce
enT (voir fig. 6).

Dévissez I' injecteur au moyen d'un tournevis d'environ
10 mmdelarge (fig.7) et enlevez I'injecteur al'aide d'un
Crayon Ou un autre accessoire conique.

Vérifiez le bon état s non remplacez le. Vérifiez le code
del'injecteur. Revissez |e bouchon avecjoint sur lapiéce
enT.

Un nouveau joint d'éanchété debr(leur seraprévu
apreés chaque démontage du braleur.

Contrdledelapression al'injecteur
Vérifiez lapression al'injecteur en position maximum et
réduit (voir données techniques).

Attention: contrélez lesjoints au moyen d'eau savonneuse
pour détecter d'éventuelles fuites.




VOOR U DE GEBRUIKER

BEDIENINGSVOORSCHRIFT

TYPE MINISIT (fig. 8)

Het regelblok MINISIT is voorzien van volgende
bedieningsor¢~~

drukknop (1) v/de toevoer van

waakvlamgas

S~
drukknop (2) v/de ontsteking v/d waakvlam

drukknop (3) voor het buiten bedrijf stellen

thermostaatknop (4): voor instelling van de temperatuur

IN BEDRIJF STELLEN

Om de waakvlam te ontsteken dient u knop (1) volledig
in te drukken en één of meerdere malen op knop (2) te
drukken tot dat de waakvlam brandt.

Wanneer de waakvlam brandt, moet knop (1) nog
ongeveer 10 seconden ingedrukt gehouden worden.

Na het loslaten van de knop moet de waakvlam blijven
branden. Indien dit niet gebeurt, dan dient de handeling
herhaald te worden en moet de knop langer ingedrukt
gehouden worden. Indien de ingestelde temperatuur
hoger is dan de kamertemperatuur, dan za de
hoofdbrander ontsteken wanneer de knop wordt
losgelaten.

Met behul p van thermostaatknop (4) wordt de gevraagde
temperatuur ingesteld.

BUITEN BEDRIJF STELLEN

Voor het doven van het toestel drukt men knop (3) in.
Hierdoor worden zowel de waakvlam als hoofdbrander
gedoofd.

Gelieve na het doven van het toestel 5 MINUTEN te
wachten alvorens het toestel opnieuw te ontsteken.

POUR VOUSL'UTILISATEUR

MODE D'EMPLOI

TYPE MINISIT (fig. 8)

Le bloc de sécurité MINISIT contient les boutons de
commandes suivante -

bouton poussoir (1) pour alumage veilleuse
bouton poussoir (2) pour étincelle

bouton poussoir (3) [1':] pour extinction

bouton tournant (4): pour réglage de latempérature

ALLUMAGE

Pour allumer laveilleuse, il faut appuyer sur le bouton (1)
en appuyant simultanément et a plusieurs reprises si
nécessaire, sur le bouton (2) jusgu'a I'allumage de la
veilleuse. Quand la veilleuse brlle, il faut encore
maintenir le bouton (1) enfoncé pendant 10 secondes. En
l&chant le bouton la veilleuse doit fonctionner
normalement.

Si laveilleuse séteint il faut recommencer I'opération et
enfoncer le bouton plus longtemps. Si la température
demandée est plus élevée quelatempératureambiante, le
brlleur principal salumeraen [&chant le bouton.

A l'aide, du bouton du thermostat (4) on peut régler la
température désirée.

EXTINCTION DU FOYER A GAZ

Pour I'extinction de I'appareil, il suffit de pousser le
bouton (3). Le brlleur ainsi que laveilleuse sont éteints.

Il est nécessaire apreés extinction du foyer a gaz
d'attendreau moins5 MINUTES avant deréallumer

I'appareil.




ONDERHOUD

Opgelet : een gebroken glazen voorpaneel direkt
vervangen. Dit toestel mag in geen geva in gebruik
genomen worden wanneer het voorpaneel gebroken of
verwijderdis.

De siermantel dient regelmatig met een zachte wollen
doek te worden afgestoft. Gebruik nooit boenwas,
schuurpoeder of bijtende middelen voor het reinigen van
de siermantel.

Bij aanvang van ieder stookseizoen is het belangrijk de
warmtewisselaar, de verbrandingsruimte en de afvoerin-
richting grondig van stof te ontdoen.

Het is noodzakelijk dat dit onderhoud wordt uitgevoerd
door een erkend installateur .

Hierbij worden tevens ale onderdelen, inclusief de
regelaparatuur en de afstelling van het toestel gecontro-
leerd.

ENTRETIEN

Attention : Tout visibilité cassé doit étre remplacé
immeédiatement. En aucun cas |'appareil peut étre utilisé
avec vitre cassée ou déposee.

Nous conselllons d'épousseter réguliérement I'habillage
avec un linge a frotter. N'employez jamais ni cire, ni
poudres arecurer, ni abrasifs pour pdlir I'habillage.

Au début delasaisonil est utile d'épousseter le corps de
chauffe, la chambre de combustion, I'échangeur de
chaleur et le dispositif d'évacuation.

Il est nécessaire que cet entretien soit effectué par un
installateur reconnu.

En méme temps se fera le contréle de tout autre
accessoire'y compris le bloc de sécurité et le controle du

réglage de |'appareil.




10.

11.

12.

MINISIT

Bouton poussoir pour allumage veilleuse
Drukknop voor toevoer waakvlamgas
Piezo

Bouton poussoir pour éteindre
Drukknop voor buitenbedrijfstelling
Bouton du thermostat
Thermostaatknop
Nippleprisedepression al'injecteur
Drukmeetnippéel voor spuitstukdruk
Nipple prise de pression allimentation
Drukmeetnippel voor de voordruk
Vis débit minimum

Regelschr oef minimum debiet
Visdébit maximum

Regelschr oef maximum debiet

Ecrou

M oer

Ressort

Veer

Piéce entretoise

Stelblokje

Visderéglage veilleuse

Regelvijs waakvlamdebiet

Fig. 8




TECHNISCHE GEGEVENS
NEDERLAND

TYPE RC10060
CLASSIC 10

Afmetingen
- breedte C C/mm 880
- hoogte H1 H1/mm 760
- diepte T1 T1/mm 365
- diepte T2 T2/mm 390
Afvoer
- hoogtemaat H2 H2/mm 490
- diameter D D/mm 100
Gasaangluiting
- hoogtemaat H3 H3/mm 485
-maat S S/mm 360
- diameter "G 2t
Gasregelblok TYPE MINISIT
Nominale belasting
Onderwaarde kW 11,2
Nominaal vermogen kW 9,3
Aardgas
Nominaal gasdebiet
-aardgas slochteren G25 m3/ h 1,377
Branderdruk nominaal
(1 mbar = 10,2 mmwk)
- aardgas slochteren mbar 24
Branderdruk spaarstand
- aardgas slochteren mbar 3,6
Inspuitstuk G25
- diameter mm 2,70
- nummer - F270
- aantal - 1
Waakvlaminsp. G25 N° 48
Ombouwset N° 949.252350.00
Propaan (G31)
Nominaal gasdebiet
- propaan g/h 869
Branderdruk
- propaan mbar 30
Branderdruk spaarstand
- propaan mbar 35
Inspuitstuk G31
- diameter mm 1,75
- nummer - FA175
- aantal - 1
Waakvlaminsp. G31 N° 42
Ombouwset N° 949.252351.00
Rookgassen afvoerbeveiliger ELMWOOD
(TTB) N° 2455R-100-77




DONNEES TECHNIQUES
FRANCE

TYPE RC10060
CLASSIC 10
Dimensions
- largeur C C/mm 880
- hauteur H1 HL/mm 760
- profondeur T1 Tl/mm 365
- profondeur T2 T2/mm 390
Evacuation
- dimension H2 H2/mm 490
- diamétre D D/mm 97
Raccordement de gaz
- dimension H3 H3/mm 485
- dimension S S/mm 360
- diamétre "G 2t
Bloc de sécurité TYPE MINISIT
Débit calorifique
Inférieure kcal/h 10580
kw 12,3
Puissance globale kcal/h 9030
kw 10,5
Volume corrigé m3 300
Gaz naturel
Débit de gaz nominale
- gaz naturel/méthane G20 m3/h 1,310
- gaz naturel/groningue G25 m3/h 1,393
Pres. al'injecteur nominale
(2 mbar = 10,2 mmCE)
- methane mbar 19,4
- gaz naturel/groningue mbar 24
Pres. al'inj. débit réduit
- methane mbar 3,43
- gaz naturel/groningue mbar 47
Injecteur G20/G25
- diamétre mm 2,70
- numéro - F270
- nombre - 1
Inject.veilleuse G20/G25 N° 48
Set de conversion N° 252350
Propane (G31)
Débit de gaz nominale (PCI)
- propane gh 955
Pres. al'injecteur
- propane mbar 37
Débit réduit
Pression al'injecteur
- propane mbar 45
Injecteur G31
- diamétre mm 1,75
- nUMéro - FA175
- nombre - 1
Inject.veilleuse G31 N° 42
Set de conversion N° 252351
Vitesse maximale de vent km/h -
Dispositif thermique de sécurité N° 2455R-100-77

contre-tirage (DTS)




OMBOUWEN OP PROPAAN/BUTAAN

Het ombouwen van het toestel op propaan/butaan dient
door de installateur of de technische dienst van de
fabrikant te geschieden. De ombouwset dient via de
fabrikant te worden geleverd en bevat :

1. Een gecodeerd spuitstuk voor de waakvlam.

2. Een gecodeerd spuitstuk voor de hoofdbrander.

3. Een typeplaatje voor propaan

VERVANGEN VAN HET WAAKVLAMSPUIT-
STUK

De spanmoer (A) van de waakvlamleiding losdraaien en
deleiding uit de waakvlambrander trekken (fig. 5).

Het gemonteerde spuitstukje verwijderen en vervangen
door het nieuwe.

Controleer het juiste codenummer (zie technische

gegevens).
Vervolgens de waakvlamleiding weer monteren.

VERVANGEN VAN HET SPUITSTUK VAN DE
HOOFDBRANDER

Dit spuitstuk bevindt zich in het T-stuk van de hoofd-
brander.

Draai de stop met aluminium afdichtingsring uit het T-
stuk (ziefig. 6).

Draai het gemonteerde spuitstuk met een ca. 10 mm
brede schroevendraaier los (fig. 7) en verwijder het met
een potlood of een ander conisch voorwerp.

Plaats het nieuwe spuitstuk (controleer eerst het
codenummer) en monteer vervolgensweer de stop met de
afdichtingsring.

Bij iedere demontage van de hoofdbrander moet er een
nieuwe dichting gemonteerd worden.

TYPEPLAATJE VOOR PROPAAN

Vervang het aardgas etiket door het propaan etiket.

CONTROLE VAN DE SPUITSTUKDRUK

De spuitstukdruk op maximaalstand en laagstand
controleren en eventueel afstellen (zie technische

gegevens).

Let op : tendotte dienen ale gasvoerende delen met
behulp van zeepwater op dichtheid te worden
gecontroleerd.

Belangrijk : Indien later de wens ontstaat het toestel weer
om te bouwen naar aardgas, dan is enkel een erkend
installateur of de technische dienst van de fabrikant
toegestaan de ombouw te verrichten.

ADAPTATION AU GAZ PROPANE/
BUTANE

Cette conversion doit étre effectuée par I'installateur ou
par le service technique de l'usine. Le set de conversion
est livré sur demande par le constructeur et comprend :

1. Uninjecteur codé pour la veilleuse.
2. Uninjecteur codé pour brdleur principal
3. Une plague signal étique gaz propane.

REMPLACEMENT DE L'INJECTEUR
VEILLEUSE.

Dévissez I'écrou (A) autour delaconduitedelaveilleuse
et retirez la conduite (fig. 5).

Enlevez I'ancien injecteur delaveilleuse et remplacez le
par celui prévu.

Vérifirez le code del'injecteur (voir donnéestechniques).

Replacez la conduite veilleuse.

REMPLACEMENT DE L'INJECTEUR PRINCIPAL

Cet injecteur se trouve dans la piéce en T du brdleur.
Dévissez e bouchon avec joint en aluminium de lapiéce
enT (voir fig. 6).

Dévissez I'ancien injecteur au moyen d'un tournevis
d'environ 10 mm de large (fig. 7) et enlevez I'injecteur a
I'aide d'un crayon ou un autre accessoire conique.

Montez le nouvel injecteur (vérifiez le code de
I'injecteur) et revissez le bouchon avec joint sur la piéce
enT.

Un nouveau joint d'étanchéité de brileur seraprévu apres
chaque démontage du brlleur.

PLAQUE SIGNALETIQUE GAZ PROPANE

Remplacez |'étiquette gaz naturel par I'éiquette gaz
propane.

CONTROLE DE LA PRESSION A L'INJECTEUR

Vérifiez et réglez la pression a l'injecteur en position
maximum et réduit (voir données techniques).

Attention : contrblez les joints au moyen deau
savonneuse pour détecter d'éventuellesfuites.

Important: L orsgu'un réconversion du propane/butane au
gaz naturel est éventuellement nécessaire, seul le service
technique de l'usine ou un installateur agréé peut
convertir I'appareil.
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